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RUN Automatico Applicazione PT series

Per impostare una pagina scelta all'accensione del pannello segua i seguenti passaggi:

- Nel panel setup entri nella voce "General"

Panel Setup o
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Copy AP to File Update from File
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- setti la voce Run AP After Power On da False a True:
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- Riavvii il pannello, ora l'accensione del Suo pannello iniziera direttamente con la pagina da Lei

desiderata.

TORNARE AL PANEL SETUP DOPO AVER SETTATO A TRUE IL "RUN AP AFTER
POWER ON'":

- a pannello spento tenere premuto in alto a sinistra e accendere il pannello
- attendere il Beep prolungato e poi rilasciare entrera nel "System Loader"
- prema "Run" a questo punto tornera nel "Panel Setup"

- settare a "False" il run AP after power on.
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